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ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA

OU GERADORA
DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO

DATA DE 

NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
Ciclo POTEE

ALTERAÇÃO OU 

RETIRADA?
JUSTIFICATIVA

ONS
PAR 2019-2023

Carta ONS-0318/DPL/2020
Reforço Região Norte / Nordeste MA ELETRONORTE - SE 500 kV Imperatriz

Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 15,9 Ω e IN= 1500 / 2250 A, para liberar a área para o novo 

banco de capacitores série (p/Colinas C1).

Obs.: Obra publicada  no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para 

Aumento de Vida Útil

Imediata RB 2019 Alteração Empreendimento já autorizado pelo DESPACHO SFF ANEEL Nº 2.652/2022 .

EPE EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 Reforço Região Norte / Nordeste MA ELETRONORTE  - SE PRESIDENTE DUTRA

Substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01), e conexões, que se encontra em final de vida útil (degradação e 

obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento), por outro autotransformador 

500/230 kV – (3+1) x 150 MVA.

Substituição do autotransformador 500/230/13,8 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01), e conexões, que se encontra em final de vida útil (degradação e 

obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento), por outro autotransformador 

500/230/13,8 kV – (3+1) x 150 MVA.

Caso a substituição seja realizada no mesmo local, haveria múltiplos desligamentos para substituir as unidades monofásicas e os equipamentos de 

conexão (também com vida útil esgotada) reduzindo a confiabilidade do setor 230 kV. Necessário o prolongamento das Barras 230 kV e o 

remanejamento de postes do sistema de iluminação no setor 230 kV para liberação da área.

.

A substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01) foi solicitada originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - 

Final de Vida Útil e constou no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2020 (1ª Emissão) – Melhorias de Grande Porte e 

Reforços para Aumento de Vida Útil (SGPMR: 001043/2018, 001047/2018, 001049/2018 e 001050/2018)

A substituição do autotransformador 500/230/13,8 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01) foi solicitada originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - 

Final de Vida Útil e constou no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2020 (1ª Emissão) – Melhorias de Grande Porte e 

Reforços para Aumento de Vida Útil (SGPMR: 001043/2018, 001047/2018, 001049/2018 e 001050/2018)

Imediata RB
2021 

(2ª Emissão)
Alteração Terciário no transformador existente. O terciário deverá ser dimensionado para atendimento ao serviço auxiliar, para estabilização, medições 

em ensaios, circulação de harmônicos e suportabilidade a transitórios e efeitos de curtos-circuitos.
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* Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente,  

assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica.

LEGENDA: 

FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO

FONTE VERMELHA => RETIRADA
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