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ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005050/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
Substituição da lâmina de terra SC12610T com capacidade de 3150 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A lâmina de terra será substituída por outra de 
maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será 
substituída por outra de maior capacidade para atender 
ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 

Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005051/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
Substituição da secionadora SC12611 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005053/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
Substituição da secionadora SC12617 com capacidade de 3150 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005054/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da lâmina de terra SC12220T com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A lâmina de terra será substituída por outra de 
maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será 
substituída por outra de maior capacidade para atender 
ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 

Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005055/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da lâmina de terra SC12620T com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A lâmina de terra será substituída por outra de 
maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será 
substituída por outra de maior capacidade para atender 
ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 

Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005057/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da secionadora SC12621 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005058/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005059/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da secionadora SC12627 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005060/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
Substituição da lâmina de terra SC12630T com capacidade de 3150 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A lâmina de terra será substituída por outra de 
maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será 
substituída por outra de maior capacidade para atender 
ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 

Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005070/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE F.IGUACU 60HZ 765
EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
Substituição da secionadora SC12637 com capacidade de 3150 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005105/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da secionadora SC12621 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005107/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 

F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 

A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003885/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR

Substituição da secionadora SC12910R com capacidade de 3150 
A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004019/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR

Substituição do disjuntor DJ12916 (N. série - 11226R009) com 
capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003888/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR

Substituição do TC12916 - FASE A. (N.Série - 472695) com 
capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003876/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR

Substituição do TC12916 - FASE B. (N. Série - 472693) com 
capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003874/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR

Substituição do TC12916 - FASE C.  (N. Série - 472696) com 
capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003879/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR

Substituição do TC12926 - FASE A. (N. Série - 7176033) com 
capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003891/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR

Substituição do TC12926 - FASE B. (N. Série - 7176031) com 
capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

003878/2019 Região Sul / Mato Grosso do Sul PR FURNAS SE IVAIPORA 765
EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV 
ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR

Substituição do TC12926 - FASE C. (N. Série - 7176028) com 
capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
001993/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

DF FURNAS SE BRAS. GERAL 230 TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR4 DF
Ampliação do Registrador Digital de Perturbação BG04 modelo 
RPV311 para inclusão das correntes de 34.5 kV (IA, IB, IC e IN).

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR4 

DF.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004771/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
DF FURNAS SE BRAS. SUL 345 TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF

Substituição do TC AT06AT - FASE A com capacidade de 1200 A/12,0 
kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004773/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
DF FURNAS SE BRAS. SUL 345 TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF

Substituição do TC AT06AT - FASE B com capacidade de 1200 A/12,0 
kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004780/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
DF FURNAS SE BRAS. SUL 345 TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF

Substituição do TC AT06AT - FASE C com capacidade de 1200 A/12,0 
kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

NT nº 058/2013-SRT-
SFE/ANEEL, de 20/03/2013.

000101/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
DF FURNAS SE BRAS. SUL 230

LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-
1 DF

Modernização dos sistemas de proteção, controle, supervisão e 
serviços auxiliares da LT 230 kV Brasília Sul – Brasília Geral C1.

Atendimento a avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de 
instalações da Rede Básica e ONS, aumentando a confiabilidade do 

SIN.
Reforço - Sem classificação 24 Dec-21 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002102/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

DF FURNAS SE SAMAMBAIA 500
 RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 

1 DF
Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora 

o equipamento RTSMSB1.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do  RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 
1 DF e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002101/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
DF FURNAS SE SAMAMBAIA 500

RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 
DF

Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora 
o equipamento RTSMSB2.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 

DF e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 
vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002070/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

DF FURNAS SE SAMAMBAIA 500 TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR1 DF
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento AT01.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR1 DF 
e substituição dos Registradores Digitais de Perturbação  em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004948/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

EL 345 kV VITORIA LT 345 kV 
CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES

Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE  com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004937/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

EL 345 kV VITORIA LT 345 kV 
CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES

Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE A com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004939/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

EL 345 kV VITORIA LT 345 kV 
CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES

Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE B com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004930/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA 
TRSC01 ES

Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE A com capacidade de 1200 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004932/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA 
TRSC01 ES

Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE B com capacidade de 1200 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004935/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA 
TRSC01 ES

Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE C com capacidade de 1200 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004949/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345

MC 345 kV TR 345/138 kV VITORIA 
TR2 ES

Substituição do TC 345KV VÃO 31 - FASE A com capacidade de 1200 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004951/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 345 TR 345/138 kV VITORIA TR2 ES

Substituição do TC 345KV VÃO 31 - FASE B com capacidade de 1200 
A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008039/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 138 AT03 345/138 kV (Pitanga c3)

Substituição de 1 Disjuntor do vão LIVTPG3 (DJ 6538).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): no mínimo 40 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RBF

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008370/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES FURNAS SE VITORIA 138 TR 345/138 kV VITORIA TR2 ES

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIVTPG2 
(PITANGA C2). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): no mínimo 40 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RBF

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004717/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

BC 345 kV 91,5 Mvar 
BANDEIRANTES BC1 GO

Substituição do TC Banco BC01 - Fase C com capacidade de 
1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004720/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase A com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004722/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase B com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004725/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase C com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004727/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase A com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004732/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase B com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004733/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV 
ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 

MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase C com capacidade de 
2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004736/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE A com capacidade de 
2000A/32 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004739/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE B com capacidade de 
2000A/32 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004742/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE C com capacidade de 
2000A/32 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004744/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE A com capacidade de 
2000A/32 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004747/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE B com capacidade de 
2000A/32 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004749/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

IB 345 kV MG 345 kV 
BANDEIRANTES MG1 GO IB1

Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE C com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004532/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

MC 345 kV BC 345 kV 91,5 MVAr 
BANDEIRANTES BC1 GO

Substituição do TC Banco BC01 - Fase A com capacidade de 
1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004533/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

MC 345 kV BC 345 kV 91,5 MVAr 
BANDEIRANTES BC1 GO

Substituição do TC Banco BC01 - Fase B com capacidade de 
1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004754/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

MC 345 kV TR 345/230 kV 
BANDEIRANTES TR2 GO

Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE A com 
capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004757/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

MC 345 kV TR 345/230 kV 
BANDEIRANTES TR2 GO

Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE B com 
capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004761/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

MC 345 kV TR 345/230 kV 
BANDEIRANTES TR2 GO

Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE C com 
capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002000/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE BANDEIRANTES 345

TR 345 / 10P5 kV BANDEIRANTES C1 
GO

Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 
equipamento TRCE01

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345 / 10P5 kV BANDEIRANTES C1 

GO.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
002107/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE BARRO ALTO 230
BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO 

BC1 GO
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento BC01.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do BC 230 kV 27P7 Mvar BARRO ALTO 
1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
002080/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE BARRO ALTO 230
RT 230 kV 15 Mvar BARRO ALTO RT1 

GO
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento RT01.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do  RT 230 kV 15 Mvar BARRO ALTO 1 
GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
001996/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE BARRO ALTO 230 TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento TR01.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 230 / 69 kV BARRO ALTO 1 GO e 
substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
001998/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE BARRO ALTO 230 TR 230/69 kV BARRO ALTO TR2 GO
Ampliação do Registrador Digital de Perturbação BT04 modelo 
RPV311 para inclusão das correntes de 13.8 kV (IA, IB, IC e IN).

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 230/69 kV BARRO ALTO TR2 GO.

TDR VII 60 Dec-24 RB
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006540/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230

LT 230 kV Serra da Mesa - 
Niquelândia circ.1

Subs tuição de 1 Filtro de onda do vão LTSMNI1 (FO) . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 
2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006595/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230

LT 230 kV Serra da Mesa - 
Niquelândia circ.1

Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão LTSMNI1 
(7101, 7103 e 7109). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 

2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006530/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230

LT 230 kV Serra da Mesa - 
Niquelândia circ.1

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTSMNI1 
(2019). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 

2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006614/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230

Módulo geral (Disjuntor de amarre 
DJ706)

Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Amarre 
(701 e 703) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006624/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230

Módulo geral (Disjuntor de amarre 
DJ706)

Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão Amarre 
(Associado ao DJ 706). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
001974/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE NIQUELANDIA 230 SB 230 kV NIQUELANDIA B GO
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o  

equipamento  BR7B.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da SB 230 kV NIQUELANDIA B GO e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002214/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

GO FURNAS SE S.DA MESA 500
RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA 

GU1 GO
Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora 

o equipamento RTSMGU1.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA 

GU1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim 
de vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002218/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE S.DA MESA 500

RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 
GO

Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora 
o equipamento RTSMSB2.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 

GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 
vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006634/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS SE S.DA MESA 230

LT 230 kV S.DA MESA 
/NIQUELANDIA C-1 GO

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTSMNI1 (TC) 
. 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 

2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006647/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS USI UHE S.DA MESA 230

LT 230 kV S.DA MESA 
/NIQUELANDIA C-1 GO 

Subs tuição de 1 Filtro de Onda do vão LTSMNI1 . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 
2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006673/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS USI UHE S.DA MESA 230

LT 230 kV Serra da Mesa - 
Niquelândia circ.1

 Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão LTSMNI1 
(7101, 7103, 7105 e 7109) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 

2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Mar-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006680/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS USI UHE S.DA MESA 230

Módulo geral (Disjuntor de amarre 
DJ792) 

Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Amarre  
(791 e 793) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

006683/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
GO FURNAS USI UHE S.DA MESA 230

Módulo geral (Disjuntor de amarre 
DJ792) 

Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão Amarre  
(Associado ao DJ 792) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3117/2017
001970/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE BARREIRO 1 345
LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-

1 MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração da LT345kV BARREIRO 1 / PIMENTA C1 MG no 

terminal da subestação de Barreiro 230kV

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-

1 MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

EXCLUIR esse reforço.  esse RDP está sendo instalado pela 
Mantiqueira em função do secionamento da Linha Pimenta - 

Barreiro na SE Sarzedo.
Previsto para dezembro/2021. 

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
001982/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE ITUTINGA 345  SB 345 kV ITUTINGA A MG
Implantação de Registrador Digital de Perturbação para monitoração 

da Barra BR8A.
Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 

aumento da observabilidade da SB 345 kV ITUTINGA A MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

001985/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS SE ITUTINGA 345 SB 345 kV ITUTINGA B MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação para monitoração 
da Barra BR8B.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da SB 345 kV ITUTINGA B MG 

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002095/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE POCOS CALDAS 500
RT 500 kV 136 Mvar POCOS CALDAS 

IJ MG
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento RTPCIJ.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar POCOS CALDAS 
IJ MG e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002009/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE POCOS CALDAS 345
TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 

MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do  TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 1 MG na 

subestação de Poços de Caldas.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 

MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002011/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE POCOS CALDAS 345
TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 

MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do  TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 2 MG na 

subestação de Poços de Caldas.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 

MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002013/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE POCOS CALDAS 345
TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR3 

MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 3 MG na 

subestação de Poços de Caldas.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR3 

MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002015/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS SE POCOS CALDAS 345
TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR4 

MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 4 MG na 

subestação de Poços de Caldas.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do sistema elétrico.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004969/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 
MG IB1

Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE A com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004970/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 
MG IB1

Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE B com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004973/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 
MG IB1

Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE C com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004955/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 
MG

Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase A com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004957/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 
MG

Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase B com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004959/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI FURNAS 345

LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 
MG

Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase C com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB
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(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005047/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

EL 500 kV ITUMBIARA LT 500 kV 
EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG

Substituição do disjuntor DJ9026 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005041/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

IB 500 kV MG 500 kV ITUMBIARA 
MG1 MG IB2

Substituição do disjuntor DJ9246 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005034/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

IB 500 kV MG 500 kV ITUMBIARA 
MG1 MG IB3

Substituição do disjuntor DJ9356 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005049/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-
SE C-1 MG

Substituição do disjuntor DJ9016 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005040/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

MC 500 kV TR 13,8/500 kV 
ITUMBIARA TRG1 MG

Substituição do disjuntor DJ9136 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005042/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

MC 500 kV TR 13,8/500 kV 
ITUMBIARA TRG2 MG

Substituição do disjuntor DJ9256 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005046/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

MC 500 kV TR 13,8/500 kV 
ITUMBIARA TRG3 MG

Substituição do disjuntor DJ9036 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005045/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

MC 500 kV TR 13,8/500 kV 
ITUMBIARA TRG6 MG

Substituição do disjuntor DJ9466 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005044/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 
MG

Substituição do disjuntor DJ9066 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
O DJ será substituído por outro de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. O DJ será substituído 

por outro de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005043/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 500

TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 
MG

Substituição do disjuntor DJ9526 com capacidade de 3000 A/31,5 kA 
por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

EXCLUIR esse reforço. FURNAS está solicitando a 
inclusão deste disjuntor no PMI 2020-2023, para que 

seja realizada a substituição junto com os 
transformadores e demais equipamentos de manobra.

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005018/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA 
MG1 MG IB1

Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE A com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005020/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA 
MG1 MG IB1

Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE B com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005021/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA 
MG1 MG IB1

Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE C com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005009/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-1 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase A com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005010/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-1 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase B com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005011/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-1 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase C com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005013/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-2 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase A com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005014/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-2 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase B com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005016/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

LT 345 kV ITUMBIARA 
/BANDEIRANTES C-2 MG/GO

Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase C com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002273/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS USI ITUMBIARA 345 TR 345/230 kV ITUMBIARA TR1 MG
Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 

de monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 1 MG.
Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 

aumento da observabilidade do TR 345/230 kV ITUMBIARA TR1 MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002276/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS USI ITUMBIARA 345 TR 345/230 kV ITUMBIARA TR2 MG
Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 

de monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 2 MG.
Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 

aumento da observabilidade do TR 345/230 kV ITUMBIARA TR2 MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005022/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345 TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG

Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE A com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005024/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345 TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG

Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE B com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005025/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345 TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG

Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE C com capacidade de 
2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005027/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 
MG

Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE A com 
capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005029/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 
MG

Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE B com 
capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005031/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG FURNAS USI ITUMBIARA 345

TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 
MG

Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE C com 
capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002270/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS USI ITUMBIARA 230 SB 230 kV ITUMBIARA B MG
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento BR7B.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da SB 230 kV ITUMBIARA B MG e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002278/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

MG FURNAS USI MARIMBONDO 500
TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 

MG

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do TR 500 / 345 kV MARIMBONDO 9 MG no 

terminal da subestação de Marimbondo. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 

MG.
TDR VII 60 Dec-24 RB
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008525/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS CTOS.O Escritorio Central outra MIG

Implantação de Servidor de Gerência para o Sistema Rádio VHF de 
manutenção de LT's de FURNAS, para viabilizar a comunicação com 

os despachos regionais durante as manutenções e emergências, com 
a introdução de georeferenciamento dos rádios.

Esta revitalização é parte das ações necessárias para viabilizar a 
desmobilização das Estações Repetidoras de Agulhas Negras e Pedra 

da Macela, em atendimento ao TAC celebrado entre FURNAS e 
ICMBio, com anuência do Ministério Público Federal.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 -

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008323/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADGR (DJ9126). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008325/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADGR (DJ9136). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008358/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADGR 
(SC9627/9620T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008350/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR 
(SC9125). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008351/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR 
(SC9127). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008356/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR 
(SC9135). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008354/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-
1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR 
(SC9137). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008320/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ (DJ9106). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008316/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ (DJ9116). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008349/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADSJ 
(SC9617/9610T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008345/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ 
(SC9105). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008344/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ 
(SC9107. 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008339/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ 
(SC9115). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008342/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE 
C-1 RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ 
(SC9117). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008314/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 
(antiga LT Adrianópolis - CPaulista)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR1 (DJ9236). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008337/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 
(antiga LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão 
LTADRTMR1 (SC9427/9420T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008335/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 
(antiga LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão 
LTADRTMR1 (SC9235). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008336/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 
(antiga LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão 
LTADRTMR1 (SC9237). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008331/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 
(antiga LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTADRTMR1 
(TC associado ao DJ9246). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008305/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 
(antiga LT Adrianópolis - Resende)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR2 (DJ9316). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008309/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 
(antiga LT Adrianópolis - Resende)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR2 (DJ9326). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008333/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 
(antiga LT Adrianópolis - Resende)

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão 
LTADRTMR2 (SC9437/9430T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008327/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 
RJ

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão AT55 (DJ9416). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008366/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 
RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55  
(SC911). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008363/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 
RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55  
(SC9415). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008364/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE ADRIANOPOLIS 500

TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 
RJ

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55 
(SC9417). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002144/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345
BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC10 

RJ

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 10 RJ no terminal da 

subestação de Campos 345 kV.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC10 

RJ.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002150/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345 BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC9 RJ
Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
do monitoração da BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 9 RJ RJ no terminal 

da subestação de Campos 345 kV.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC9 RJ.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002082/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345 RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento RT05. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002083/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345 RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT6 RJ
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento RT06. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT6 RJ 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002001/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345 TR 345/138 kV CAMPOS TR1 RJ
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento AT01. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345/138 kV CAMPOS TR1 RJ e 
substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002004/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 345 TR 345/138 kV CAMPOS TR3 RJ
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento AT03. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345/138 kV CAMPOS TR3 RJ e 
substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008531/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE CAMPOS 138 amarre

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão de amarre 
(SC601) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA,  Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-20 DIT

EXCLUIR esse reforço. Equipamento já foi autorizado 
através da ReA 6.787/2017

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

PAR/PEL 2016-2018
008590/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 138 Barramento de Operação

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BR6O -138 
kV (SC607). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente 
(A): 4000 A.

Superação por corrente de carga, associada à permanência 
provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data 

informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017)
TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Atualmente DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

PAR/PEL 2016-2018
008588/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 138 Barramento de Operação

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BR6O-
138kV (SC605) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente 
(A): 4000 A.

Superação por corrente de carga, associada à permanência 
provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data 

informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017)
TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Atualmente DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008593/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE CAMPOS 138 LI Porto do Açu - Campos

Subs tuição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIPUCM . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-20 DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

PAR/PEL 2016-2018
003364/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 138 MG CAMPOS / CCO-2001-062 - RB Recondutoramento do barramento de 138 kV.
Superação por corrente de carga, associada à permanência 

provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data 
informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017)

TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Atualmente DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

PAR/PEL 2016-2018
003363/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE CAMPOS 138 MG CAMPOS / CCO-2001-062 - RB Recondutoramento do vão de conexão de 138 kV do banco AT02.
Superação por corrente de carga, associada à permanência 

provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data 
informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017)

TDR V Concluída Atualmente DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004912/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE JACAREPAGUA 345

TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B 
RJ

Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase A com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004913/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE JACAREPAGUA 345

TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B 
RJ

Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase B com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004914/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS SE JACAREPAGUA 345

TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B 
RJ

Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase C com capacidade de 
2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008597/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS USI USI CAMPOS 138 LI Italva - Usina de Campos circ 1

Subs tuição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIILCP1. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1200 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-20 DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008602/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
RJ FURNAS USI USI CAMPOS 138 LI Italva - Usina de Campos circ 2

Subs tuição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIILCP2. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1200 A.

Superação por  Corrente Nominal TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-24 DIT

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008067/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT57 500/345 kV

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão AT57  (DJ9352). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008071/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT57 500/345 kV

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão AT57  (DJ9362). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008117/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT57 500/345 kV

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT57  (TC 
associado ao DJ9352). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008120/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT57 500/345 kV

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT57  (TC 
associado ao DJ9362). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008074/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT59 500/345 kV

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão AT59 (DJ9452). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008122/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 AT59 500/345 kV

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT59  (TC 
associado ao DJ9452). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008203/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /CAMPINAS C-
1 SP

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTCHCA 
(SC9317/9310T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008200/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-
1 SP/MG

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LICHIJ 
(SC9217/9210T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008077/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-
1 SP

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LICHTA (DJ9442). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008124/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-
1 SP

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LICHTA (TC 
associado ao DJ9442). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008057/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTCHTP (DJ9482). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008164/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTCHTP 
(SC9467/9460T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008153/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP 
(SC9475). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008156/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP 
(SC9477). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008159/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP 
(SC9487). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008093/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO 
PRETO C-1 SP

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTCHTP (TC 
do DJ9472). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008055/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 
(antiga LT Adrianópolis - Resende)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR2 (DJ9132). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008064/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTANCH (DJ9122). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008059/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LTANCH (DJ9342). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008195/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTANCH 
(SC9417/9410T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB
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Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008183/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH 
(SC9125). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008187/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH 
(SC9127). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008172/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH 
(SC9345). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008176/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 LT CPaulista - Angra

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH 
(SC9347). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008052/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9222). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008048/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9232). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008051/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Subs tuição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9322). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 50 kA.
Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V

A ser informado pela 
transmissora

Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008149/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LICHTMR1 
(SC9427/9420T). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008138/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 
(SC 9225) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008132/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 
(SC 9325) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008136/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 
(SC 9327) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008143/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 
(SC9227). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008089/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500

LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga 
LT Adrianópolis - CPaulista)

Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LICHTMR1 (TC 
do DJ 9232). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

008169/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 RT01

Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão RT01 
(SC9017R). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 50 kA.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V
A ser informado pela 

transmissora
Dec-23 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002062/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP

Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 
equipamento AT57. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002064/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE C. PAULISTA 500 TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP

Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 
equipamento AT59. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

007320/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE CAMPINAS 345 Módulo geral

Implantação de Barra de Transferência e Painéis de Plugue no setor 
de 345kV e 138kV da SE Campinas.

Com a instalação dos barramentos de transferência e painéis de 
plugues, as substituições das fases de transformadores por unidades 

reservas poderão ser realizadas em um tempo menor, quando 
comparado à necessidade de mudança física das unidades.

TDR IV 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004793/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE CAMPINAS 345 TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase A com capacidade de 
1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004798/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE CAMPINAS 345 TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase B com capacidade de 
1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004801/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE CAMPINAS 345 TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase C com capacidade de 
1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005979/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 
SP

Substituição do TC  LTGAIN1 STGA - Fase A com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004898/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 
SP

Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase B com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004901/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 
SP

Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase C com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004906/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 
SP

Substituição do TC LIGAIN2 STGA - Fase C com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004903/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 
SP

Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase A com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004904/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 
SP

Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase B com capacidade de 4000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004907/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE 
C-1 SP

Substituição do TC LIGANE STGA - Fase A com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004910/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE 
C-1 SP

Substituição do TC LIGANE STGA - Fase B com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004911/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE GUARULHOS 345

LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE 
C-1 SP

Substituição do TC LIGANE STGA - Fase C com capacidade de 2000 
A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002118/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRD SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora os 

equipamentos BCZRD.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRD SP 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002143/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRG SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento BFZRG.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRG SP 
e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 

ú l. 
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
001978/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 SB 345 kV IBIUNA C SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento BR8C.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento de observabilidade da SB 345 kV IBIUNA C SP e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB
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(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002043/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 TR 345 / 20 kV IBIUNA T2 SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento TRZT2. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA T2 SP e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
ú l. 

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002046/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 TR 345 / 20 kV IBIUNA V2 SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento TRZV2. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA V2 SP e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
ú l. 

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002050/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE IBIUNA 345 TR 345 / 20 kV IBIUNA W2 SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento TRZW2. 

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA W2 SP e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
ú l. 

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
001987/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345 SB 345 kV MOGI CRUZES B SP
Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o 

equipamento BR8B.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da SB 345 kV MOGI CRUZES B S e 

substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida 
útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002054/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345
TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 

SP
Substituição do Registradore Digitai de Perturbação, que monitora o 

equipamento AT01.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 
SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004916/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase A com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004917/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase B com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004918/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase C com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

002057/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 
SP

Substituição do Registradore Digitai de Perturbação, que monitora o 
equipamento AT02.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade da TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 
SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de 

vida útil.

TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004926/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase A com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004927/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase B com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004928/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE MOGI CRUZES 345

TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 
SP

Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase C com capacidade de 
3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 35 Nov-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005121/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 765

EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV 
ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição da lâmina de terra SC12710T com capacidade de 3500 
A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A lâmina de terra será substituída por outra de 
maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será 
substituída por outra de maior capacidade para atender 
ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 

Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005127/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 765

EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV 
ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição da secionadora SC12717 com capacidade de 3500 
A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. 
A SC será substituída por outra de maior 
capacidade para atender ao item 7.4.1 do 

Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

RETIFICAR a Justificativa para: "Substituição de 
equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída 

por outra de maior capacidade para atender ao item 
7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede."

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002076/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 765 TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP
Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 

de monitoração do TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 5 SP na 
subestação de Tijuco Preto.

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 

SP.
TDR VII 60 Dec-24 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004518/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8814 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004520/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8814 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004523/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8814 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004427/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8824 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004449/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8824 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004443/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8824 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004406/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8484 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004410/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8484 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004414/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8484 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004401/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8834 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004403/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8834 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004497/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8844 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004499/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8844 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004501/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8844 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004416/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP

Substituição do TCS DJ8894 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004418/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP

Substituição do TCS DJ8894 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004422/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP

Substituição do TCS DJ8894 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB
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(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004461/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP

Substituição do TCS DJ8884 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004466/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP

Substituição do TCS DJ8884 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004493/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP

Substituição do TCS DJ8884 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004364/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP

Substituição do TCS DJ8864 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004429/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8874 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004430/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8874 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004432/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV 
LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP

Substituição do TCS DJ8874 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004455/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 F-S-STTPR-TR06-MC345

Substituição do TCS DJ8464 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004440/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO 
MG2 SP IB2

Substituição do TCS DJ8534 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004441/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO 
MG2 SP IB2

Substituição do TCS DJ8534 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004442/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO 
MG2 SP IB2

Substituição do TCS DJ8534 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005865/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB11

Substituição do TC DJ8804 - FASE A de capacidade 3000A / 40kA por 
um de 4000A / 63kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005877/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB11

Substituição do TC DJ8804 - FASE B de capacidade 3000A / 50kA por 
um de 4000A / 63kA.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005884/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB11

Substituição do TC DJ8804 - FASE C de capacidade 3000A / 50kA por 
um de 4000A / 63kA.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004437/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB12

Substituição do TCS DJ8724 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004438/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB12

Substituição do TCS DJ8724 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004439/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB12

Substituição do TCS DJ8724 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004507/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB13

Substituição do TCS DJ8714 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004511/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB13

Substituição do TCS DJ8714 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004513/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB13

Substituição do TCS DJ8714 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004457/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB5

Substituição do TCS DJ8784 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004451/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB5

Substituição do TCS DJ8784 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004445/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB5

Substituição do TCS DJ8784 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004423/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB6

Substituição do TCS DJ8774 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004424/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB6

Substituição do TCS DJ8774 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004428/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB6

Substituição do TCS DJ8774 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004365/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB7

Substituição do TCS DJ8764 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004464/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB8

Substituição do TCS DJ8744 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004465/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB8

Substituição do TCS DJ8744 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004462/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB8

Substituição do TCS DJ8744 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004371/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB9

Substituição do TCS DJ8734 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004412/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO 
MG1 SP IB9

Substituição do TCS DJ8734 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB
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Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004450/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC4 SP MC1

Substituição do TCS DJ8554 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004447/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC4 SP MC1

Substituição do TCS DJ8554 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004448/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC4 SP MC1

Substituição do TCS DJ8554 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004452/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC7 SP

Substituição do TCS DJ874C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004458/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC7 SP

Substituição do TCS DJ874C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004454/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC7 SP

Substituição do TCS DJ874C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004456/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC8 SP MC1

Substituição do TCS DJ8514 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004433/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC8 SP MC1

Substituição do TCS DJ884C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004434/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC8 SP MC1

Substituição do TCS DJ884C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004436/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC8 SP MC1

Substituição do TCS DJ884C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004453/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC9 SP

Substituição do TCS DJ894C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004444/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC9 SP

Substituição do TCS DJ894C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004446/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr 
TIJUCO PRETO BC9 SP

Substituição do TCS DJ894C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004463/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO 
PRETO TR5 SP

Substituição do TCS DJ8454 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004460/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO 
PRETO TR5 SP

Substituição do TCS DJ8454 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004459/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345

MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO 
PRETO TR5 SP

Substituição do TCS DJ8454 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 
kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004525/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP

Substituição do TCS DJ8404 - Fase A (n. série - HA383101) com 
capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004527/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP

Substituição do TCS DJ8404 - Fase B (n. série - HA383102) Com 
capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004526/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP

Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - HA383103) com 
capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004529/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP

Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - HA383105) com 
capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

004530/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP

Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - SP20936) com 
capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005838/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP

Substituição do TC DJ8444 - FASE A de capacidade 3000A / 40kA por 
um de 4000A / 63kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005844/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP

Substituição do TC DJ8444 - FASE B, número de série - HA383057 de 
capacidade 3000A / 40kA por um de 4000A / 63kA

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

005851/2019
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
SP FURNAS SE TIJUCO PRETO 345 TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP

Substituição do TC DJ8444 - FASE C de capacidade 3000A / 40kA por 
outro de capacidade 4000A / 63kA.

Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será 
substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 

7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.
Reforço - Sem classificação 36 Dec-22 RB

ONS
PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4

RE 3 117/2017
002281/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre - Rondônia

SP FURNAS USI AGUA VERMELHA 500
TR 500/440 kV AGUA VERMELHA 

TR8 SP

Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade 
de monitoração do TR 500 / 440 kV AGUA VERMELHA 8 SP na 

subestação de Agua Vermelha.  

Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o 
aumento da observabilidade do TR 500/440 kV AGUA VERMELHA 

TR8 SP.
TDR VII 60 Dec-24 RB

EXCLUIR esse reforço. Este empreendimento já foi 
autorizado pela ReA 7.761/2019
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Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO
ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO SGPMR(1) SGPMR(1) REGIÃO REGIÃO UF UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

TRANSMISSORA
OU GERADORA

INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO TENSÃO (kV) TENSÃO (kV) FUNÇÃO TRANSMISSÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO DESCRIÇÃO DO REFORÇO DESCRIÇÃO DO REFORÇO JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA CLASSIFICAÇÃO DA OBRA CLASSIFICAÇÃO DA OBRA
PRAZO (meses após 

autorização)
DATA DE NECESSIDADE 

SISTÊMICA
DATA DE NECESSIDADE 

SISTÊMICA
CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
ALTERAÇÃO OU 

RETIRADA?
OBSERVAÇÃO COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

ONS/EPE

Processo ANEEL 48500.0001785/2018-
21

Ofício 0221/EPE/2020
e CARTA ONS-0225/DPL/2020,

de 31/3/2020

001810/2020
Regiões Sudeste / Centro-
Oeste / Acre - Rondônia

MG FURNAS USI ITUMBIARA 500
MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - 

RB

Instalação de dois disjuntores adicionais, nos vãos da LT 500 kV para 
Marimbondo e do TR 53. 

Obra publicada no Anexo I da Consolidação de Obras de Transmissão 2015 – 
Volume I e do 1º Relatório do Grupo de Trabalho de Avaliação da Segurança 

das Instalações do SIN
Carta ONS 0307/300/2017, 11 de setembro de 2017 - Parecer Técnico GTMME 

- ONS RE-0132/2017 - Melhorias Intrínsecas Associadas  à SE Itumbiara 500 
KV 

Ofício nº 16/2018/SPE-MME, de 26 de janeiro de 2018

Aumento de confiabilidade. Reforço - Sem classificação Imediato RB ALTERAÇÃO Alterada por solicitação pelo ONS.
Obra já autorizada Em processo de contratação da 

semi integrada - ReA 9.185/2020
SE Itumbiara 17R

Autorizada na ReA 5484/2015 
Ofício 0319/EPE/2020

e CARTA ONS-0351/DPL/2020,
de 3/6/2020

000896/2013
Regiões Sudeste / Centro-
Oeste / Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE Grajaú 500 Não informado
Troca dos sistemas de proteção dos Bancos de Transformadores 500/138 kV 
(T52)

Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções 
intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou 
obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de 
baterias e carregadores.

VII DEZ 2015 RB RETIRADA Retirada por solicitação do Agente.

Autorizada na ReA 5484/2015 
Ofício 0319/EPE/2020

e CARTA ONS-0351/DPL/2020,
de 3/6/2020

000923/2013
Regiões Sudeste / Centro-
Oeste / Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE Grajaú 500 Não informado
Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV 
(T54)

Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções 
intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou 
obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de 
baterias e carregadores.

VII DEZ 2015 RB RETIRADA Retirada por solicitação do Agente.

Autorizada na ReA 5484/2015 
Ofício 0319/EPE/2020

e CARTA ONS-0351/DPL/2020,
de 3/6/2020

000924/2013
Regiões Sudeste / Centro-
Oeste / Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE Grajaú 500 Não informado
Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV 
(T56)

Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções 
intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou 
obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de 
baterias e carregadores.

VII DEZ 2015 RB RETIRADA Retirada por solicitação do Agente.

Autorizada na ReA 5484/2015 
Ofício 0319/EPE/2020

e CARTA ONS-0351/DPL/2020,
de 3/6/2020

000925/2013
Regiões Sudeste / Centro-
Oeste / Acre - Rondônia

RJ FURNAS SE Grajaú 500 Não informado
Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV 
(T58)

Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções 
intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou 
obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de 
baterias e carregadores.

VII DEZ 2015 RB RETIRADA Retirada por solicitação do Agente.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão  (14/10/2020) 

(1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
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