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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A CEMIG GT parabeniza a iniciativa do Ministério de Minas e Energia de abertura da Consulta 

Pública nº 100/2020 – CP 100/2020, para contribuições ao Plano de Outorgas de Transmissão de 

Energia Elétrica 2020 – POTEE 2020 que estabelece o conjunto de Ampliações, Reforços de Grande 

Porte, Reforços de Pequeno Porte e as Melhorias de Grande Porte contemplo as obras a serem 

licitadas, bem como aquelas a serem autorizadas aos agentes de transmissão permitindo assim que 

a sociedade, os agentes e as empresas possuam contribuir para o aprimoramento do planejamento 

setorial no estabelecimento do plano de outorgas. 

A CEMIG GT corrobora com o posicionamento da ABRATE sobre essa consulta e apresenta suas 

contribuições individualizadas quanto às planilhas disponibilizadas por esse ministério, conforme 

seguintes arquivos: 

 POTEE_2020_1_emissao_Ampliacoes_e_Reforcos_Rede_Basica_e_Demais_Instalacoes_de_Transmissao_CEMIG_GT.xlsb 

 POTEE_2020_1_emissao_Melhorias_de_grande_porte_e_Reforcos_para_aumento_de_vida_util_CEMIG_GT.xlsb 

 POTEE_2020_1_emissao_Reforcos_de_Pequeno_Porte_das_Instalacoes_de_Transmissao_Existentes_CEMIG_GT.xlsb 

 



ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO SGPMR
(1) SGPMR(1) REGIÃO REGIÃO UF UF

TRANSMISSORA

OU GERADORA

TRANSMISSORA

OU GERADORA
INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO TENSÃO (kV) TENSÃO (kV) FUNÇÃO TRANSMISSÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO DESCRIÇÃO DO REFORÇO DESCRIÇÃO DO REFORÇO JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA CLASSIFICAÇÃO DA OBRA CLASSIFICAÇÃO DA OBRA

PRAZO (meses após 

autorização)

PRAZO (meses após 

autorização)

DATA DE NECESSIDADE 

SISTÊMICA

DATA DE NECESSIDADE 

SISTÊMICA
CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005241/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
ES CEMIG GT SE MASCARENHAS outra

Equipamento de Telecomunicações - 

Mascarenhas

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Mascarenhas 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004838/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT COS_ESCRIT.CENTRAL outra Sala de Controle

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL E 01 ROTEADOR na Sala de Controle 

(Edifício Julio Soares).

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 -

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004909/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE B.DESPACHO 3 outra

MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE Bom Despacho 

3 e SE Pimenta. Composto de: 37.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação 

de Regeneração/Amplificação Óptica Lagoa da Prata e a Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica Iguatama;

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004950/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE B.DESPACHO 3 outra

MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom 

Despacho 3 e SE Pimenta composto de: 30.000 m CABO ÓPTICO entre 

a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Iguatama e a Estação 

de Regeneração/Amplificação Óptica Pains; 01 MULTIPLEXADOR 

DIGITAL e 01 ROTEADOR 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004818/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE B.DESPACHO 3 outra

MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom 

Despacho 3 e SE Pimenta. Composto de: 33.000 m CABO ÓPTICO entre 

a SE Bom Despacho 3 e a Estação de Regeneração/Amplificação 

Óptica - Lagoa da Prata; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 

ROTEADOR.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005149/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE BARAO COCAIS3 outra

MG BARAO COCAIS3 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADORna Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Barão de Cocais. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004971/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE BARBACENA 2 outra

MG BARBACENA 2 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Barbacena

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
003806/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE BARBACENA 2 138

MG BARBACENA 2 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de chave seccionadora 1K0 para secionamento da barra 

principal 138kV.

Aumento da confiabilidade do atendimento regional propiciando 

flexibilidade operativa do setor de 138kV, cujo arranjo é BPT, em 

situações de contingências (N-1) no 345kV, permitindo que parte da 

SE atenda a cidade de Barbacena e outra parte do barramento de 

138 kV supra consumidores livres da região

Reforço - Sem classificação 36 dez/22 DIT

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005244/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE BARREIRO 1 outra MG BARREIRO 1 / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL  na Estação de Regeneração/Amplificação 

Óptica: Bonsucesso. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004934/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE BARREIRO 1 outra MG BARREIRO 1 / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 ROTEADOR e 15.000 (m) CABO ÓPTICO 

na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Barreiro

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005147/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE EMBORCAÇÃO-SE outra

MG EMBORCAÇÃO-SE / CCO-1997-

006 – RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE 

Emborcação e Araguari. Composto de: 27.000 m CABO ÓPTICO; 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Araguari.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 -

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005152/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE EMBORCAÇÃO-SE outra

MG EMBORCAÇÃO-SE / CCO-1997-

006 – RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE 

Emborcação e Araguari. Composto de: 54.000 m CABO ÓPTICO; 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: SE Emborcação.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 -

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005151/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE G.VALADARES 2 outra

MG G.VALADARES 2 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Valadares. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004851/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE IPATINGA 1 outra MG IPATINGA 1 / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Ipatinga.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004834/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE ITABIRA 2 outra MG ITABIRA 2 / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Itabira.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005148/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE ITAJUBA 3 outra MG ITAJUBA 3 / CCO-2000-079 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

ROTEADOR e  01 MULTIPLEXADOR DIGITAL na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Pouso Alegre.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005150/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE ITAJUBA 3 outra MG ITAJUBA 3 / CCO-2000-079 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

ROTEADOR;  01 MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 REMOTA DE 

SUPERVISÃO e 80.000 (m) CABO ÓPTICO na   na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Itajubá.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005243/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE JAGUARA-SE outra

MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Guaxupé. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005163/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE JAGUARA-SE outra

MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Jaguara  (referente à SUB 345 kV 

IdeMdl: 17324)

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005242/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE JAGUARA-SE outra

MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Muzambinho. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005162/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE JAGUARA-SE outra

MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Sacramento  (referente à SUB 500 

kV IdeMdl: 5832)

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005164/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE LAFAIETE 1 outra MG LAFAIETE 1 / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Conselheiro Lafaiete. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004858/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE MESQUITA outra MG MESQUITA / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Mesquita

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005240/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE MONTESCLAROS2 outra

MG MONTESCLAROS2 / CCO-1997-

006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL  na Estação de Regeneração/Amplificação 

Óptica: Janaúba 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005239/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE MONTESCLAROS2 outra

MG MONTESCLAROS2 / CCO-1997-

006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Irapé. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004976/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE OURO PRETO 2 outra

MG OURO PRETO 2 / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Ouro Preto.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004889/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE PIMENTA outra MG PIMENTA / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 ROTEADOR e 15.000 (m) CABO ÓPTICO 

na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Pimenta.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004956/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE PIMENTA outra MG PIMENTA / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom 

Despacho 3 e SE Pimenta. Composto de: 20.000 m CABO ÓPTICO entre 

a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Pains e SE Pimenta.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
001763/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE S. G. DO PARA 138

TR 500/138 kV S. G. DO PARA TR2 

MG

Instalação de 3 TCs de 138 kV para o transformador  T2 500-138 kV, 

contemplando: instalação dos novos TCs 138kV, barramentos, 

conectores e espaçadores,  cabos de controle, serviços associados. 

Atendimento aos Procedimentos de Rede (módulo 2.6, item 6.3.1.4) 

foi necessário instalação de TC do tipo Pedestal, de modo que a 

função diferencial de proteção Alternada fosse conectada ao do novo 

TC localizado próximo do disjuntor do trafo de forma que haja 

superposição com o diferencial de barra  

TDR VII Concluída Atualmente RBF

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004825/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO GOTARDO 2 outra

MG SAO GOTARDO 2 / CCO-1997-006 

- RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: São Gotardo.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005712/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO GOTARDO 2 13,8

TR 500/345 kV SAO GOTARDO 2 TR3 

MG

Instalar 3 transformadores de corrente tipo pedestal de 15kV, a serem 

conectados ao terciário do trafo T3 e interligado à respectiva proteção 

diferencial Principal e Suplementar. Inclui o fornecimento de cabos, 

fundação, estrutura suporte, chaves, eletrodutos, miscelâneas, 

montagem e comissionamento

Atendimento Protocolo de Proteção  item 9.1.2, Desp.Aneel-966/13, 

que estabelece "conjuntos de proteção P e S devem obter 

informações de corrente de núcleos independentes de TCs" logo, será 

necessária instalação 3 TCs  no terciário já que os TCs bucha existentes 

não possuem enrolamentos suficientes.

TDR VII 36 dez/22 RBF

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005714/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO GOTARDO 2 13,8

TR 500/345 kV SAO GOTARDO 2 TR4 

MG

Instalar 3 transformadores de corrente tipo pedestal de 15kV, a serem 

conectados ao terciário do trafo T4 e interligado à respectiva proteção 

diferencial Principal e Suplementar. Inclui o fornecimento de cabos, 

fundação, estrutura suporte, chaves, eletrodutos, miscelâneas, 

montagem e comissionamento

Atendimento Protocolo de Proteção  item 9.1.2, Desp.Aneel-966/13, 

que estabelece "conjuntos de proteção P e S devem obter 

informações de corrente de núcleos independentes de TCs" logo, será 

necessária instalação 3 TCs  no terciário já que os TCs bucha existentes 

não possuem enrolamentos suficientes.

TDR VII 36 dez/22 RBF

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005165/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO SIMAO-SE outra

MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e 

Uberlândia. Composto de 100.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica Ituiutaba e a Uberlândia; 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação Ituiutaba.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005166/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO SIMAO-SE outra

MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e 

Uberlândia. Composto de 120.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica Uberlândia e a Ituiutaba; 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação Uberlândia.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004960/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE SAO SIMAO-SE outra

MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - 

RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e 

Uberlândia. Composto de 130.000 m de CABO ÓPTICO entre a Estação 

de Regeneração/Amplificação Óptica SE São Simão e Ituiutaba; 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação SE São 

Simão.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
004841/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE TAQUARIL outra MG TAQUARIL / CCO-1997-006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Taquaril.

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005238/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE VOLTA GRANDE-SE outra

MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-

006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR  na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Cassia. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005627/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE VOLTA GRANDE-SE outra

MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-

006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: Passos. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4
005628/2019

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre - Rondônia
MG CEMIG GT SE VOLTA GRANDE-SE outra

MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-

006 - RB

Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 

MULTIPLEXADOR DIGITAL e  01 ROTEADOR na Estação de 

Regeneração/Amplificação Óptica: São Sebastião do Paraíso. 

Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento 

ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos 

telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme 

determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede.

TDR VII 36 dez/22 RB

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

003715/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 7K/ 

CCO-1997-006-RB

Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão LT Newcast 

(7K). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  corrente de curto-circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

Departamento de Planejamento Energético

Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica

Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020

1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1)
 Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS).
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

Departamento de Planejamento Energético

Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica

Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020

1ª Emissão  (14/10/2020)                                                              

(1)
 Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS).

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

003896/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 8K / 

CCO-1997-006-RB

Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora 

com chave de terra do vão LT Montes Claros 1 (8K). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  corrente de curto-circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

003963/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
TR 138/13,8 kV VARZEA PALMA 1 

TR1+TR2 / CCO-1997-006-RB

Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra do vão TR-1 TR-2 

138/13,8 kV (14K) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  corrente de curto-circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

003968/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 16K/ 

CCO-1997-006-RB

Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora 

com chave de terra do vão LT Várzea da Palma 2 (16K) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

003973/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 17K/ 

CCO-1997-006-RB

Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora 

com chave de terra do vão LT Pirapora 1 C1 (17K) . 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  corrente de curto-circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - 

TOMO 3

 NT 0016/2018

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, 

de 14 de janeiro de 2020

005018/2018 Sudeste e Centro-Oeste MG CEMIG GT SE VARZEA DA PALMA 1 138
EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 12K 

/ CCO-1997-006-RB

Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora 

com chave de terra do vão LT Três Marias (12K). 

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A.

Superação por  corrente de curto-circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 DIT

INCLUSÃO

Obra consolidada no PAR - 2019 A 2023.

CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição 

no escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, 

de 30/4/2020

000227/2020
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG GT USI TRÊS MARIAS 138

TR 289/138 kV TRES MARIAS 

TR11+12+13 MG

Substituição de 1 Disjuntor do vão TR 11 - 300/138kV (20K4) e obras 

associadas.

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000.

Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 REDE COMPLEMENTAR

INCLUSÃO

Obra consolidada no IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30 de abril de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição no 

escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, 

de 30/4/2020

000228/2020
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG GT USI TRÊS MARIAS 138

LT 138 kV TRES MARIAS /LT JOAO 

PINHEIRO 3 C-1 MG

Substituição de 1 Disjuntor do vão LT João Pinheiro 3 (3K4) e obras 

associadas.

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000.

Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 REDE COMPLEMENTAR

INCLUSÃO

Obra consolidada no IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30 de abril de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição no 

escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, 

de 30/4/2020

000229/2020
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG GT USI TRÊS MARIAS 138

MG TRES MARIAS / CCO-1997-006 - 

RB

Substituição de 1 Disjuntor do vão de Amarre (6K4) e obras associadas.

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000.

Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 REDE COMPLEMENTAR

INCLUSÃO

Obra consolidada no IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30 de abril de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição no 

escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.

ONS

IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, 

de 30/4/2020

000230/2020
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG GT USI TRÊS MARIAS 138

LT 138 kV TRES MARIAS 

/BURITIZEIRO C-1 MG

Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Buritizeiro (8K4) e obras 

associdadas.

Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-

circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000.

Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica TDR V 36 31/12/2021 REDE COMPLEMENTAR

INCLUSÃO

Obra consolidada no IPAR 2016-2018

CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30 de abril de 2020 indica a necessidade de substituição para evitar restrição no 

escoamento de geração solar do Norte de Minas Gerais.

SGPMR de Superação.
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Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO
REFERÊNCIA REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF

TRANSMISSORA

OU GERADORA

TRANSMISSORA

OU GERADORA
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO NECESSIDADE NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

PRAZO (meses após 

autorização)

COMENTÁRIOS SOBRE 

ALTERAÇÕES

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG - CEMIG-GT - SE BOM DESPACHO 3 - 500 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 60 Mvar/500 

kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados.
imediato RB Transmissora: CEMIG GT

EPE
EPE-DEE-NT-024/2020, de 

24/3/2020.
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG CEMIG-GT CEMIG-D SE IPATINGA1   230/13,8 kV 

• Jumpear as LTs  230 kV Ipatinga 1 – Mesquita e Ipatinga 1 – 

Usiminas na entrada da SE Ipatinga 1, numa torre de circuito duplo 

onde estão instaladas as linhas de atendimento à Usiminas de 

modo a liberar duas ELs de 230 kV; 

• Utilização do vão 9M, onde está conectada a entrada de linha 

oriunda da SE Mesquita, para a individualização da manobra do 

transformador T5; e

• Instalação de módulo de interligação de barras de 13,8 kV para o 

secionamento da barra principal cuja finalidade seria a interligação 

das seções de barras de 13,8 kV quando de contingência em uma 

das unidades transformadoras.

jan/22 RB

ONS

PAR/PEL 2020-2024, com 

modificação posterior à emissão 

do documento.

Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG CEMIG GT CEMIG-GT - SE ITAJUBÁ 3  - 500 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1R) x 60 Mvar/500 

kV, um módulo de conexão de reator, um módulo de interligação 

de barras, e um módulo de conexão de transformador,  além dos 

módulos de infraestrutura associados, para individualização da 

manobra dos transformadores T1 e T2

imediato RB Transmissora: CEMIG GT

ONS

PAR/PEL 2020-2024,  com 

modificação posterior à emissão 

do documento.

Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG - CEMIG-GT - SE NEVES 1  - 500 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 60 Mvar/500 

kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. A 

obra de instalação do novo banco de reatores deve considerar a 

desmontagem e desativação dos reatores 4x50 Mvar conectados 

nos terciários dos transformadores 500/345/13,8 kV dessa SE.

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 60 Mvar/500 

kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. A 

obra de instalação do novo banco de reatores deve considerar a 

desmontagem e desativação dos reatores 4x50 Mvar conectados 

nos terciários dos transformadores 500/345/13,8 kV dessa SE à 

medida da indisponibilidade dos equipamentos principais e dos 

módulos de coenxão associados.

imediato RB

Transmissora: CEMIG GT

A desativação dos reatores 

deverá ocorrer à medida da 

indisponibilidade dos 

equipamentos principais ou 

dos módulos de coenxão 

associados

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG CEMIG-GT CEMIG-D SE VÁRZEA DA PALMA 1 138/13,8 kV (MG)

Ampliação da transformação 138-13,8 kV de 1 x 15 MVA para 2 x 15 

MVA com a instalação de um novo transformador de 15 MVA 

(trifásico, regulado), módulos de conexão em 138 e 13,8 kV, arranjo 

BPT, módulos de infraestrutura associados e relocação de um 

transformador 138-13,8 kV, visando o atendimento ao crescimento 

do mercado local e ao escoamento da mini e micro geração 

distribuída local.

Imediato DIT

ONS PAR 2017-2019 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste 

/ Acre-Rondônia
MG CEMIG-GT CEMIG-D SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG)

Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser 

instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do 

transformador T2.

Atualmente DIT

Acrescimo de Obra.

Reforço consolidado no PAR 

2017-2019.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

Departamento de Planejamento Energético

Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
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Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO
REFERÊNCIA REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF

TRANSMISSORA

OU GERADORA

TRANSMISSORA

OU GERADORA
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DATA DE 

NECESSIDADE

DATA DE 

NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

ALTERAÇÃO OU 

RETIRADA?

ALTERAÇÃO OU 

RETIRADA?
Ciclo POTEE

PRAZO (meses após 

autorização)

COMENTÁRIOS SOBRE 

ALTERAÇÕES

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia MG CEMIG-GT - SE NEVES 1 500 kV (MG)

Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar.

(Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85)

OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018

Imediato RB Alteração POTEE 2018

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia MG CEMIG-GT - SE EMBORCAÇÃO 500 kV (MG)

Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar.

(Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85)

OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018

Imediato RB Alteração POTEE 2018

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia MG CEMIG-GT - SE JAGUARA 500 kV (MG)

Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar.

(Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85)

OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018

Imediato RB Alteração POTEE 2018

ONS Carta ONS -0233/DPL/2019, de 

02/05/2019
Reforço Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia MG CEMIG-GT - SE TAQUARIL 345/230-13,8 kV Desativação de bancos de capacitores de 13,8 kV, C1 e C2, cada um com 14,4 Mvar, instalados no 

terciário do autotransformador T1 345/230-13,8kV – 225/225/75 MVA da SE Taquaril
Imediato RB Retirada Não Retirar POTEE 2019

Manter a desativação de 

bancos de capacitores já 

retirados de operação.
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Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO
REFERÊNCIA REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF

TRANSMISSORA

OU GERADORA

TRANSMISSORA

OU GERADORA
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DATA DE 

NECESSIDADE

DATA DE 

NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
Ciclo POTEE

PRAZO (meses após 

autorização)
COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

ONS
PAR 2019-2023

PAR 2018-2020
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG-GT CEMIG-D SE TRÊS MARIAS 138/13,8 kV (MG)

Instalação do 2º transformador regulador 138/13,8 kV – 15 MVA 

trifásico e instalação de proteção diferencial principal e alternada 

para o novo transformador. Individualização das manobras em 138 

kV e de duas conexões em 13,8 kV. Instalação de BC 3,6 Mvar. 

Instalação de interligação de barras de 13,8 kV. Desativação do pátio 

de 69 kV, e a desmontagem do auto T11 - 289/138-69 kV – 40 MVA e 

equipamentos associados (3TCs 300 kV, 6 TCs 138 kV, 3 TPs 138 kV, 3 

PR 138 kV, 1 secionador 300 kV, proteções do banco, bases e 

fundações). Adicionalmente, está prevista a instalação de disjuntores 

e secionadores nos terciários (13,8 kV) dos autos T10 e T15 para 

suprimento aos serviços auxiliares da SE, contemplando: disjuntor, 1 

secionador, 3TPs, trafo 300 kVA, 3 chaves fusíveis, barramentos de 

13,8 kV e painel dual para automatismos, em cada um dos terciários.

dez/20 DIT 2018

EPE EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 Ampliação
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG - CEMIG-GT CEMIG-D SE 69/13,8 KV ITABIRA 2

Instalação do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, triafásico, regulado, 

módulos de conexão de trafo de 69 e 13,8 kV, uma interligação de 

barras de 69 e 13,8 kV (BPT) e instalação de módulo de conexão 69 

kV para o trafo 230/69 kV, T1

Imediato DIT 2018 Transmissora: CEMIG GT

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-047-2018-rev2

PAR/PEL 2019-2023
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG CEMIG-GT CEMIG-D SE JAGUARA 345/138 kV 

Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 

50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, com 

comutação sob carga e enrolamento terciário, com retirada dos 

reatores limitadores de c.c. de 138 kV ( S71 eS81) e adequação do 

pátio de 138 kV ao novo nível de c.c. com troca de 16 seccionadoras 

do arranjo BPT 1K3, 1K6, 2K3, 2K6, 3K3, 3K6, 4K3, 4K6, 5K3, 5K6, 6K3, 

6K6, 7K3, 7K6, 9K3, 9K6 e 1 bobina de bloqueio do vão 1K.

Imediato RB 2018

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
MG - CEMIG-GT CEMIG-D SE CONSELHEIRO LAFAIETE

Mudança do escopo da substituição por fim de vida útil dos bancos 

de capacitores de 13,8 kV – 6 MVAr (C1, C2, C3, C4, C5, C6) por um 

novo banco de capacitores de 138 kV – 32,8 MVAr. 

A descontinuidade das funções de transmissão compensação reativa 

em terciário ocorrerá à medida que as unidades capacitivas forem 

sendo avariadas. Ademais, a medida em que forem sendo 

desativadas, os componentes poderão ser utilizadas pelas 

remanescentes até desativação total desses equipamentos.

dez/21 DIT 2018

Transmissora: CEMIG GT.

Por meio da Carta ONS-0343/DPL/2020, o Operador dentro 

da priorização de obras do Covid 19 recomendou essa obra, 

de acordo com os critérios de sua classificação, ratificando a 

importância dessas obras de médio prazo e os benefícios de 

suas respectivas autorizações
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ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO SGPMR* SGPMR* CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF
TRANSMISSORA OU 

GERADORA

TRANSMISSORA OU 

GERADORA
INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO DESCRIÇÃO DO REFORÇO DESCRIÇÃO DA MELHORIA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

ONS

PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3
000887/2019 Melhoria

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-

Rondônia
MG CEMIG-GT SE LAFAIETE 1 345 kV

TR 345/138 KV CONS.LAFAIETE TR3+TR4 

MG

Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 

MVA, trifásico, três estágios de refrigeração, tendo sido necessária a 

ampliação da bacia de contenção de óleo, reforço da fundação 

existente devido caraterísticas físicas diferente do novo auto, 

adequações das canaletas de cabos e eletrodutos.

Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 

MVA, trifásico, três estágios de refrigeração, tendo sido necessária a 

ampliação da bacia de contenção de óleo, reforço da fundação 

existente devido caraterísticas físicas diferente do novo auto, 

adequações das canaletas de cabos e eletrodutos.

O equipamento foi substituido em: 02/10/2014

Imediato 0 1 RB

O equipamento foi substituido em: 02/10/2014 e encontra-se prestando o 

devido serviço de transmissão desde essa data.

A descrição que consta no POTEE é utilizada pela ANEEL para fins de cálculo 

dos investimentos associados.  

A ReN 880/2020 não é clara sobre se a limitação do escopo é para o 

equipamento ou o módulo de equipamento.
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ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO

ORIGEM DA 

RECOMENDAÇÃO
SGPMR* SGPMR* CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF

TRANSMISSORA OU 

GERADORA

TRANSMISSORA OU 

GERADORA
INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO DESCRIÇÃO DO REFORÇO DESCRIÇÃO DO REFORÇO JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

ALTERAÇÃO OU 

RETIRADA
OBSERVAÇÃO COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

PAR 2019-2023 003558/2018 MII SE/CO MG CEMIG-GT SE JAGUARA-SE TR 500/345 kV JAGUARA-SE TR11 MG
Substituição do sistema de controle do vão 14P, consistindo na 

desativação dos painéis de controle S14A e C36 e instalação de 

painel dual com 2 unidades de controle redundantes.

Equipamento de tecnologia obsoleta. Imediato 36 RETIRADA
Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007517/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

2U

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007518/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

2U

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007519/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

2U

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007514/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

12P

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007515/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

12P

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007516/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -
T12

12P

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 0 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 007513/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 345KV (ABAIX.) -
T7

4K4

Disjuntor

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade. 
Imediato 36 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 008773/2016, 008774/2016, 

008775/2016
MII SE/CO - CEMIG-GT OURO PRETO 2 -

T1

1U

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade. 
Imediato 36 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 008776/2016, 008777/2016, 

008778/2016
MII SE/CO - CEMIG-GT OURO PRETO 2 -

T1

5P

Para-raios

Riscos de danos às instalações 

devido à perda de confiabilidade.
Imediato 36 RETIRADA

Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

PAR 2017-2019 012314/2016, 012315/2016, 

012316/2016
MII SE/CO - CEMIG-GT TAQUARIL -

T1

1P

Para-raios

Equipamento de tecnologia obsoleta. Imediato 36 RETIRADA
Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL 

nº 443/2011

* Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
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ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO SGPMR* SGPMR* CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REGIÃO REGIÃO UF UF
TRANSMISSORA OU 

GERADORA

TRANSMISSORA OU 

GERADORA
INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO FUNÇÃO TRANSMISSÃO DESCRIÇÃO DO REFORÇO DESCRIÇÃO DO REFORÇO JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO 

AUTORIZATIVA (MESES)

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
TENSÃO (KV) TENSÃO (KV) COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES

PAR 2019-2023 002550/2018 MII SE/CO MG CEMIG-GT SE JAGUARA-SE TR 500/345 kV JAGUARA-SE TR11 MG Substituição do transformador T11 (400 MVA).

Substituição do transformador T11 (400 MVA).

O equipamento foi substituido em: 13/02/2014.

Transformador falhou. Imediato 0 500

O equipamento foi substituido em 13/02/2014, 

desde então está prestando o serviço  público de 

transmissão

PAR 2017-2019 007532/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 500KV (INTERM.) -

T12

T12

Autotransformador

Substituição do transformador T12 (400 MVA).

O equipamento foi substituido em: 25/05/2016.

Anomalias térmicas Imediato 0 500/345

O equipamento foi substituido em 25/05/2016, 

desde então está prestando o serviço  público de 

transmissão

PAR 2017-2019 004319/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C1

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 004323/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C2

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 004320/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C3

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 004318/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C4

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 004322/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C5

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 004321/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT CONS. LAFAIETE 1 -
B. Cap. C6

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

RETIRAR

Proposta de substituição por um banco de 138 kV 

de 32,8 Mvar; contemplado no POTEE 2018.

PAR 2017-2019 007507/2016, 007510/2016, 

007511/2016, 007512/2016
MII SE/CO - CEMIG-GT JAGUARA 345KV (ABAIX.) -

T7

Autotransformador

Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como 

buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de 

resfriamento. 

31/12/2020 36 345

RETIRAR

Esta melhoria foi transformada em Reforço e 

consolidada.

PAR 2017-2019 008772/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT OURO PRETO 2 -
T1

Autotransformador
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2024 36 500 Obra autorizada pela REA 9172/2020

PAR 2017-2019 010826/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT SÃO GONÇALO DO PARÁ -
T2

Transformador
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2020 36 500 RETIRAR

PAR 2017-2019 012310/2016, 012311/2016, 

012312/2016, 012313/2016
MII SE/CO - CEMIG-GT TAQUARIL -

T1

Autotransformador
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 345

PAR 2017-2019 012317/2016, 012318/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT TAQUARIL -
T4

Transformador
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2025 36 345

PAR 2017-2019 012521/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT TIMÓTEO -
BCAP C2

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

PAR 2017-2019 012522/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT TIMÓTEO -
BCAP C3

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8

PAR 2017-2019 012523/2016 MII SE/CO - CEMIG-GT TIMÓTEO -
BCAP C5

Banco de Capacitores
Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. 31/12/2023 36 13,8
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