
Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

* Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de outorgas

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

DISTRIBUIDO
RA

INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO
DATA DE 

NECESSIDADE

CLASSIFI
CAÇÃO 

DA 
INSTALA

CONTRIBUIÇÃO 
(alteração de texto / inclusão / 

exclusão )
JUSTIFICATIVAS IDENTIFICAÇÃO

EPE EPE-DEE-RE-148/2021-rev1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ampliação
Regiões Sudeste / 

Centro-Oeste / Acre-
Rondônia

MG  ISA CTEEP  - SE 500 KV CAPELINHA 3

3° e 4º Reator de Barra 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM

IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM
MIM - 500 Kv

Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com os futuros reatores.

Imediata RB Alteração de texto

Complementação do número de reatores da 
subestação existente da ISA CTEEP para o aumento de 
capacidade de transmissão, uma vez que a subestação 
já possui dois reatores de barra. Portanto, caracteriza-

se como um reforço de grande porte relacionada a 
concessão da  ISA CTEEP (CC 008/2022), conforme 
Item 4.1 (a) da Seção 3.1 (Mod 3) das Regras de 
Transmissão ("instalação de transformador de 

potência (TR) ou de equipamento de controle de 
reativo (CR) com os respectivos módulos de conexão").

ISA CTEEP CC 008/2022

EPE EPE-DEE-RE-067/2016-rev0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Reforço
Regiões Sudeste / 

Centro-Oeste / Acre-
Rondônia

SP ISA CTEEP  - LT 230 kV TAUBATÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (C2)

Lançamento do segundo circuito (C2), 230 kV, 2 x 636.0 MCM (Grosbeak), 35,0 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                
EL (Entrada de Linha), 230 kV, Arranjo BD4 (SE TAUBATÉ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

EL (Entrada de Linha), 230 kV, Arranjo BD4 (SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MIM - 230 kV (SE TAUBATÉ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MIM - 230 kV (SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)

Imediata RB

EPE EPE-DEE-RE-027/2018-Rev0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Reforço
Regiões Sudeste / 

Centro-Oeste / Acre-
Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHAD
O - SÃO PAULO

LT 138 kV JALES - VOTUPORANGA 2 C1/C2

Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votuporanga, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 
31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA. Adequação dos equipamentos 

terminais para a nova potência da LT. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW em 
toda a extensão da LT, entre as SEs Jales e Votuporanga (aproximadamente 74 km).

out/24 DIT Alteração de texto

Maior detalhamento dos reforços para a referida 
função transmissão, especificando a necessidade de 
adequação dos equipamentos terminais e da criação 

de uma nova rota de telecomunicação para 
atendimento aos sistemas de telecomunicação na 

região do noroeste paulista, de maneira a aumentar a 

ISA CTEEP

EPE EPE-DEE-RE-027/2018-Rev0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Reforço
Regiões Sudeste / 

Centro-Oeste / Acre-
Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHAD
O - SÃO PAULO

SE TRÊS IRMÃOS 440/138 kV 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA e conexões jul/24 RB

ONS PAR/PEL 2022 Reforço
Regiões Sudeste / 

Centro-Oeste / Acre-
Rondônia

SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHA

DO - SÃO 
PAULO

SE BOTUCATU
Substituição do Transformador Trifásico Reserva 230/138 kV (o qual está em final de vida útil) de 

75 MVA para 150 MVA, compatível com as demais unidades em operação na subestação.
(Ref. SGPMR 0000035/2022)

Imediata RB

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de 
Transmissão
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ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO
DATA DE 

NECESSIDADE
CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
Ciclo POTEE

CONTRIBUIÇÃO 
(alteração de texto / inclusão / 

exclusão )
JUSTIFICATIVAS IDENTIFICAÇÃO

EPE/ONS
Ofício nº 0005/EPE/2021

Carta ONS – 0001/DPL/2021
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2

Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a 
SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e 
conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios 

convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km).

jan/24 DIT
2021 

(1ª Emissão)

EPE/ONS
EPE-DEE-NT-015/2019-rev0

PAR/PEL 2020-2024
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II 

Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos 
trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 

139/163 MVA. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (67 
km).

Imediata DIT
2020 

(1ª Emissão)

EPE/ONS EPE-DEE-NT-015/2019-rev0
PAR 2018-2020

Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA

Recapacitação / recondutoramento de 17,7 km para capacidade mínima de 139 / 
163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 

seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da 
Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha.

Imediata DIT 2018

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 

PAR 2014-2016
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA II

Reconstrução / recondutoramento, ampliando a capacidade de toda a LT (49,3 km) 
para 206/242 MVA. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção, sendo a 

solução prevista a instalação de cabo OPGW ao longo da LT. Adequação dos 
módulos de entrada de linha nas SE São José do Rio Preto e Catanduva com 

Imediata DIT 2018 Exclusão Reforço autorizado: REA 12639/2022 ISA CTEEP

ONS PAR/PEL 2020 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
LT 88 kV MAIRIPORÃ - JAGUARI C1 e C2

Reconstrução / recondutoramento para cabo ACSR (CAA) 795 MCM Tern, do trecho 
em circuito duplo, de aproximadamente 3 km, entre o ponto de seccionamento 
para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a derivação Igaratá/SABESP

Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW entre o ponto de 
seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a subestação 

Jaguari.  em toda a extensão das futuras LTs 88 kV Mairiporã - Dom Pedro I C1/C2 e 
Dom Pedro I - Jaguari C1/C2 (aproximadamente 66 km no total).

Associada à data de 
entrada da SE Dom 
Pedro I 230/88 kV

DIT
2021 

(1ª Emissão)
Alteração de texto

Correção do quantitativo necessário. Maior 
detalhamento dos reforços para a referida 

função transmissão, especificando a 
necessidade da criação de uma nova rota de 

telecomunicação para atendimento aos 
sistemas de telecomunicação na região de 

Mairiporã, de maneira a aumentar a 
confiabilidade nos canais de 

telecomunicações (Supervisão e Voz 
Operativa).

ISA CTEEP

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP - SE BAURU 440 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de 
manobra (conexão e infraestrutura) associados.

Imediata RB 2019

ONS PAR/PEL 2020-2024 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE BERTIOGA II 

Substituição do TR-1 e TR-2, 138-13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,33 MVA e módulos 
de conexão associados, incluindo a instalação de TP’s nos bays de 138 kV.

Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, 
conforme SGPMRs: 0009801/2021, 0009802/2021, 0009803/2021 e 0009804/2021

Imediata DIT
2020 

(1ª Emissão)

EPE/ONS EPE-DEE-RE-050/2017-rev0
PAR 2017-2019

Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
SE BOTUCATU (SP)

Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 
40 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da 

transformação, conforme SGPMRs: 0009806/2021, 0009807/2021, 0009809/2021, 
0009810/2021, 0009812/2021 e 0009814/2021

Imediata DIT 2017/2016

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

ENERGISA 
SUL-SUDESTE

SE BRAGANÇA PAULISTA
Substituição do transformador TR-1, 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA, 

sendo que o novo TR deverá ter o mesmo grupo de ligações do existente (138 kV – 
Yn; 34,5 kV Yn, 11,5 kV – D)

jan/26 DIT
2021 

(2ª Emissão)

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-050/2017-rev0

PAR/PEL 2021
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

SE CAPÃO BONITO

Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos 
bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1Ф.

Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação 
(SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 

0009800/2021)

mar/23 RB
2021 

(1ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE CERQUILHO

Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, 
cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, 
conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 

0009833/2021

Imediata DIT
2021 

(1ª Emissão)

EPE/ONS
Obra indicada no POTEE 2016/2017, 

revalidada nesta emissão. 
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP ELEKTRO SE DRACENA

Substituição de dois módulos de equipamento - Transformador trifásico TR-1 e TR-2 
138-13,8 kv, de 18,75 MVA para 33,3 MVA, cada;

Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, 
conforme SGPMRs: 0009793/2021 e 0009795/2021

Imediata DIT
2021 

(1ª Emissão)

EPE/ONS Ofício n. 0215/2022/DEE/EPE Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ENEL SP SE EDGARD DE SOUZA

Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 230-88 kV, por novo banco 3 
x 50 MVA 1Ф e módulos de conexão associados.

dez/24 RB
2021 

(2ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
SE FLÓRIDA PAULISTA

Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA para 60 MVA, compatível 
com o TR-3.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da 

transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021
Imediata DIT

2021 
(1ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
SE ITAPEVA

Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões.
Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores nº 1 e 2 (BC-1 e BC-2), 

13,8 kV,  9,0 MVAr cada, conforme SGPMRs nº 001023/2020 e 001025/2020.
Imediata DIT

2021 
(3ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE ITARARÉ II

Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, 
cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, 

conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021
Imediata DIT

2021 
(1ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE JALES

Substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 
MVA cada.

Imediata DIT
2021 

(2ª Emissão)

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE MAIRIPORÃ

Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVAAdequações nos 
módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 

0009820/2021
Imediata DIT

2021 
(1ª Emissão)

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP - SE OESTE 440 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de 
manobra (conexão e infraestrutura) associados.

Imediata RB 2019

ONS PAR 2014-2016 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP)

Instalação de compensação capacitiva 1x50 Mvar, 138 kV, e módulo de conexão 
associado, composto por 1 disjuntor, 2 chaves seccionadoras sem lâmina de terra, 1 
chave seccionadora com lâmina de terra, 3 TC, 3 TP e 3 pararraios; Realocação de 2 
TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco 

de capacitor com os barramentos 138 kV. Instalação de sistemas de comando, 
controle, medição, supervisão e proteção, associados ao novo banco de 

capacitores; Ampliação do sistema de proteção de barras do setor 138 kV, devido à 

Imediata DIT 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão
Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022)

* Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem 
vigentes e sem alteração.
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ONS
PAR 2019-2023

Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

SE PRESIDENTE PRUDENTE 138 kV
Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 30 Mvar, ampliando o banco 

existente, e adequações no módulo de manobra.
Imediata DIT 2018

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP - SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV

Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores 
de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de 

transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas.
Imediata RB 2019

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP

REDE DE USO 
COMPARTILHADO - SÃO 

PAULO
SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV

Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5,
contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase 

reserva do banco e obras associadas.
Imediata RB 2019

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-002/2020-rev0

PAR /PEL 2020
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Substituição de três dos quatro bancos de transformadores 230/88 kV atuais por 
três novos bancos monofásicos 230/88 kV (9+1) x 100 MVA 1Ф e dos módulos de 

conexão associados.

Desativação de um banco de transformadores 230/88 kV - 150 MVA. Associado aos 
módulos: TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP, MC 88 kV TR 230/88 kV S.JOSE 
CAMPOS TR3 SP e MC 230 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP. (SGPMR nº 

0000250/2021).
Desativação por fim de vida útil do banco de capacitores nº 1 (BC-1), 88kV, 63 

MVAr. (SGPMR nº 0001021/2020).

out/23 RB
2020 

(1ª Emissão)

ONS PAR 2019-2023 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP - SE TAUBATÉ 440 kV

Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de 
manobra (conexão e infraestrutura) associados.

Imediata RB 2019

ONS PAR/PEL 2021 Reforço
Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 

Acre-Rondônia
SP ISA CTEEP ELEKTRO SE TIETÊ

Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 18,75 MVA para 33,33 MVA 
cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, 

conforme SGPMRs: 0009822/2021 e 0009823/2021
Imediata DIT

2021 
(1ª Emissão)

ONS
PAR 2019-2023

Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018
Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste / 
Acre-Rondônia

SP ISA CTEEP
REDE DE USO 

COMPARTILHADO - SÃO 
PAULO

SE VALPARAÍSO 138 kV
Instalação de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão 

associado.
Imediata DIT 2018
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