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Contribuições CEMIG para a Consulta Pública MME nº 
138/2022 – Coleta de Contribuições ao Plano de Outorgas de 

Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2022 - Ampliações e 
Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão 

(1ª Emissão) 
 

 

1. Introdução 
 

A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG traz, por meio deste documento, suas 
considerações sobre a Consulta Pública MME nº 138/2022 do Ministério de Minas e 
Energia, cujo objetivo é coletar Contribuições ao Plano de Outorgas de Transmissão de 
Energia Elétrica (POTEE) 2022 - Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais 
Instalações de Transmissão (1ª Emissão). 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade e parabenizar o Ministério de 
Minas e Energia - MME pela iniciativa, pois consideramos que a participação das 
concessionárias nesta etapa final contribui para um melhor planejamento elétrico do 
Sistema Interligado Nacional. 

 

 

2. Ajustes na Planilha Editável para envio da contribuição  
 

A Cemig analisou a Planilha Editável em Excel enviada pelo Ministério de Minas e Energia 
para Contribuições ao Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 
2022 - Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão (1ª 
Emissão), o “POTEE_2022___Versao_Consulta_Publica_v4 Editalvel.xlsx”. Após análise 
de nossas áreas técnicas, constatamos que na aba “Ampliações e Reforços – T” temos a 
seguinte consideração:
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Versão original do arquivo “POTEE_2022___Versao_Consulta_Publica_v4 Editalvel.xlsx” aba “Ampliações e Reforços – T”, contida na 
consulta pública: 
 

ORIGEM DA 
RECOMENDAÇÃO 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF 
TRANSMISSORA 
OU GERADORA 

DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO 
DATA DE 

NECESSIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 
DA INSTALAÇÃO 

EPE 
EPE-DEE-NT-

052-2022-
rev0 

Reforço 

Regiões 
Sudeste 

/ Centro-
Oeste / 
Acre-

Rondôni
a 

MG CEMIG GT - SE NEVES 1 
500/345 kV  

Substituição do 
Autotransformador 

trifásico 500/345 
kV, 400 MVA – T2, 
por transformador 

trifásico de 480 
MVA, devido final 

de vida útil técnica. 
(Ref. SGPMR 

0001584/2021) 

jul/24 RB 
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Nova versão Proposta pela Cemig (em vermelho na coluna de descrição): 
 

ORIGEM 
DA 

RECOME
NDAÇÃO 

REFERÊNC
IA 

CLASSIFIC
AÇÃO 

REGIÃO UF 
TRANSMISSORA 
OU GERADORA 

DISTR
IBUID
ORA 

INSTALAÇÃ
O 

DESCRIÇÃO 
DATA DE 

NECESSIDAD
E 

CLASSIFICAÇÃO 
DA INSTALAÇÃO 

Justificativa da 
alteração 

EPE 
EPE-DEE-
NT-052-

2022-rev0 
Reforço 

Regiões 
Sudeste / 
Centro-
Oeste / 
Acre-

Rondônia 

MG CEMIG GT - 
SE NEVES 1 
500/345 kV  

 - Substituição dos 
autotransformadores 
trifásicos 500/345 kV, 
T1 e T2 de 400 MVA 
cada por 
autotransformadores 
trifásicos de 480/576 
MVA, incluindo 
sistemas de proteção 
contra incêndio, 
fundações para os 
novos 
autotransformadores, 
paredes corta-fogo e 
bacias coletoras de 
óleo, tão logo seja 
registrada a 
necessidade de 
substituição destes 
equipamentos no 
SGPMR devido ao final 
de vida útil técnica.  

dez/24 RB 

Assim como o 
autotransformador T2, 

o autotransformador T1 
também já atingiu o 

final de vida útil (2014). 
Dessa forma solicitamos 

a inclusão da 
substituição do 

autotransformador T1 
para atendermos a 
solução de reforço 
proposta na Nota 

Técnica EPE-DEE-NT-
052-2022-rev0, que 

indicou a substituição 
dos dois 

autotransformadores 
500/345 kV T1 e T2 de 

400 MVA por 2 
autotransformadores 

de 480 MVA.  
A Nota Técnica EPE-

DEE-NT-052-2022-rev0 
indica como data de 

necessidade dos 
referidos reforços 

Dezembro de 2024. 
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3. Justificativa para alteração 

 

Assim como o autotransformador T2, o autotransformador T1 também já atingiu o final de 
vida útil (2014). Dessa forma solicitamos a inclusão da substituição do autotransformador 
T1 para atendermos a solução de reforço proposta na Nota Técnica EPE-DEE-NT-052-
2022-rev0, que indicou a substituição dos dois autotransformadores 500/345 kV T1 e T2 de 
400 MVA por 2 autotransformadores de 480 MVA.  

A Nota Técnica EPE-DEE-NT-052-2022-rev0 indica como data de necessidade dos 
referidos reforços Dezembro de 2024. 

 

 

4. Considerações finais  
 

Agradecemos, mais uma vez ao Ministério de Minas e Energia – MME pela oportunidade 
e, diante de todo o exposto, a CEMIG submete esta alteração para ser considerada no 
Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2022 - Ampliações e 
Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão. 


